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ETUDE D'UN PROCEDE DE CONTROLE BIOLOGIQUE 
DE L'EAU EPUREE DU DOCK D'OSTENDE. 
Dr. J .M. Jacques 
HAECON N.V. 
RESUME 
Par un procédé simple d 'épuration floculation, sédimen-
tation, filtration, nous avons pu obtenir à partir de l'eau 
polluée du dock du port de pêche d'Ostende, une eau ré -
pondant à des critères biologiques de survie d'organismes 
sensibles à la pollution, en l'occurence la crevette grise 
Crangon crangon L. 
Par analyse statistique, les résultats indiquent l'obtention 
d 'une eau d'une qualité adéquate pour l'utilisation, à des 
fins d'aquaculture d'un part et à des fins industrielles (fa-
brication de glace pour chalutier) d'autre part · les résul -
tats sont comparés à la qualité des eaux obtenues par 
d'autres moyens dans d'autres institutions. 
BELGIQUE 
et ir. Chr. De Meyer 
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INTRODUCTION 
Les zônes portuaires se présentent en général comme des 
aires marines largement polluées par divers éléments. La 
première cause de pollution se trouve dans le traffic 
incessant des navires, la deuxième cause est représentée par 
l'installation subsequente de l' industrie connexe aux zônes 
portuaires. 
Après avoir expérimenté un procédé simple d'épuration 
des eaux du dock du port de pêche d'Ostende, nous avons 
conclus à la neutralité biologique des eaux. Nous avons en-
suite et afin de vérifier l'hypothèse d'eau biologiquement 
pure, tenté l'expérience de survie d'un invertébré marin : la 
crevette Crangon crangon L.. 
Nous verrons en comparant la survie de ces invertébrés 
dans l'eau du dock non épuré, dans l'eau du dock épurée 
par un procédé simple et, dans l'eau de mer, que l'applica-
tion industrielle de la méthode peut être envisagée pour 
mettre en valeur certaines zônes portuaires. 
1. EXPOSE DE LA TECHNIQUE D'EPURATION . 
Le processus d'épuration consiste en 5 phases princi -
pales qui sont : 
1.1. L'amenée d'eau 
1.2 . La floculation 
1.3. La sédimentation 
1 .4. La filtration 
1.5 . La désinfection. 
1.1 . L'eau de merestpompéedansle dock, sous la surface, 
afin de ne pas entrainer la pellicule d'hydrocarbure, 
flottante. 
1 .2 . L'eau pompée est amenée dans un bac en beton où 
elle va subir la floculation . 
Comme floculant nous avons utilisé du sulfate d 'alu-
mine en réactif commercial Al2(S04)3 18H20 à 
la concentration de 40 gr/m3. 
Après avoir essayé une floculation classique, nous 
avons procédé à une aération de l'eau usée avant sé-
dimentation . Cette aérat ion représente un échelon 
intéressant dans l'ensemble d'un traitement d'épura-
tion. 
1.3. Après arrêt de l'aération, l'eau est soumise à la séd-
mentation des matières en suspension. L'eau brute 
est ainsi clarifiée et en même temps la séparation des 
matières en suspension fermentescibles a pour effet 
de diminuer la demande biologique en oxygène de 
l'eau traitée. 
1.4. Deux colonnes succesives, la première constituée de 
gravier calibrés (1/2 cm 0), la seconde constituée 
de charbon actif, servent de filtre. Notons que pour 
obtenir une efficacité totale du filtre, il est nécessai -
re de le remplir d'eau et de le laisser stagner pendant 
15 jours, ce afin de permettre aux bactéries présen-
tes dans l'eau de former autour des graviers, un film 
biologique, utile, lors du passage ultérieur de l'eau. 
Le facteur important d'épuration est l'activité du 
film biologique qui se forme lors de la stabulation 
dans la colonne de gravier. 
Les organismes (Bactéries) composant ce film réali-
sent l'oxydation biologique. Parallèlement à l'oxy-
dation biologique, les matières organiques qui sont 
au départ en solution ou sous forme colloiè:lale dans 
l'eau usée, tendent à floculer sous l'effet du dégoul -
linement au travers du lit de gravier. 
A ce filtre en gravier fait suite le filtre en charbon 
actif, son utilisation à ce niveau permet une meil -
leure épuration bactériologique. Le filtre de charbon 
actif supprime également les traces de chlore et de 
phénols. 
1.5. La désinfection s'effectue en utilisant 0,5 ppm de 
chlore. 
2. RESULTATS COMPARES DES COMPOSITIONS 
DES EAUX. 
Afin d'effectuer un analyse contrôle de l'eau épurée 
et des conditions d'épuration, nous avons analysé les 
paramètres suivants : T~. Ph, densité, alcalinité, sa-
linité , chloronité, nitrate, phosphate, silicate, bacté-
ries, matières en suspension. · 
Après diverses expériences, concernant le temps de 
floculation, de stabulation, les quantités de floculants 
les matériaux de stockages, nous sommes arrivés au 
conclusions suivantes pour obtenir une eau dont les 
caractéristiques sont reprises plus loin . 
la floculation ne peut pas excéder 12 heures. 
le stockage de l'eau doit s'effectuer après fil-
tration . 
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la floculation, de même que le stockage de 
l'eau filtrée doit se faire dans des réservo irs en 
plastics recouverts d'une protection . 
pour obtenir une réduct ion bactérienne totale 
et un B.O.D.5 de niveau acceptable, l'eau doit 
stabuler pendant 1/2 heure mélangée à 0,5 -
1 ppm de chlore. 
une colonne de charbon actif doit terminer le trai-
tement afin d'enlever les traces de chlore avant uti-
lisation dans l'eau d'élevage. 
Par cette méthode nous avons obtenu une eau dont 
les caractéristiques suivent : 
- pH 8,1 - 8,3 
- T.A.M. 3,04 - 3,2 
-S'/s 29,47 - 29,85 
- bactéries totales 0/ml 
- coliforme 0/ml 
- escherishia coli O/ml 
- enterobacteriacea 0/ml 
- matière en suspension 8,25 - 10,00 mg/I 
- chl,816,31 - 16,52 
- P04 2 - 2,4 mg/I 
- N03 1- 1,2 mg/I 
- B.O.D.5 après 7 jours de stockage après filtration 
5 mg/I. 
Par comparaison nous indiquons dans le tableau ci-joint 
les résultats obtenus par d'autres laboratoires. 
Nos résultats sont fortement comparables à ceux obtenus 
par d'autres institutions qui partiquent avec ces eaux des 
élevages à des niveaux de laboratoire où semi-industriels. 
De même nous obtenons une eau de mer très nettement 
épurée bactériologiquement par rapport à la composition 
in situ (1) . 
3. EXPERIENCE DE SURVIE ET DE CROISSANCE 
DE CRANGON CRANGON L. 
Les résultats en ce qui concerne les caractéristiques 
physicoshimiques de l'eau traitée, s'étant revelés sa-
tisfaisants nous avons tenté une deuxième expéri-
ence liée directement à l'utilisation de l'eau à des 
fins d'aquaculture et de production de glace . 
Le test consiste à maintenir en survie la crevette grise 
Crangon crangon L que l'on souhaite élever dans 
cette eau. Cette espèce se présente comme forte -
ment sensible à la pollution et représente donc un 
bioindicateur valable. Les résultats démontrent de 
cette manière la qualité biologique de l'eau épurée. 
1 F 
1 F 
Protocol expérimental. 
3 fois 200 Crangon crangon L ont été soumis 
à des expériences de survie durant une période 
de 95 jours. Les Crangon crangon L étant ré-
partis par lot de 40 spécimens dans les bacs de 
501 en PVC. 
3 conditions expérimentales ont été testées : 
1. Eau du dock non-épurée 
2 . Eau du dock épurée 
3 . Eau de mer du lnner Gabbart. 
Les crevettes ont été nourries au moyen de 
survie de poisson et de moules hachées. 
Ces élevages ont été réalisées en circuit ouvert, 
le débit par bac était de 5 litres à l'heure. 
Les bacs sont dénombrés et les individus mesurés 
tous les 3 ou 4 jours. 
Nous avons par analyse de variance effectués des 
comparaisons de moyennes entre les résultats de sur-
vie obtenus dans les 3 conditions. 
Une différence significative (seuil 0,975) a été 
observée entre la survie des Crangon crangon L 
dans l'eau non-épurée et la survie des mêmes 
organismes dans l'eau épurée d'une part et 
dans l'eau du lnner Gabbart d'autre pa rt. 
Une différence non significative (seuil 0,976) 
a été observée entre la survie des Crangon 
crangon L dans l'eau épurée et la survie de ces 
organismes dans l'eau du lnner Gabbart . 
L'analyse de va riance ne révèle aucun "effet 
bacs" au seuil 0,975, quelque soit le milieu . 
Eau non épurée épurée lnner Gabbart 
1,76 2,84 0,087 
L'effet "temps" est marqué fortement (seuil 
0,975) en ce q ui concerne l'étude de survie 
dans l'eau non épurée, cet effet est moins 
marqué dans les deux autres cas. 
Eau non épurée épurée lnner Gabbart 
198,32 28 ,82 34,28 
F Valeur observée de la valeur de F de Fischer Snedecor. 
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CONCLUSIONS. 
L'expérience en ce qu i concerne le procédé d 'épura· 
t ion simple a pu mettre en évidence une série de 
conditions d 'optimisations de cette épuration . En ce 
qui concerne les conclusions relatives aux expérien-
ces de survie de Crangon crangon L, ces expériences 
nous indiquent que les procédés d 'épuration réal isés 
permettent d'obtenir une eau de qualité biologique 
très satisfaisante puisqu'aucune d ifférence de taux 
de survie n'a été observée statistiquement ent re l'eau 
épurée et l'eau du large . 
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Tableau annexe : Composition ·des eaux de quelques 
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